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LISTA DE MATERIAL

INTERLIGACAO

DO ABRANDADOR

[TEM DISCRIMINACAO DIAM. |QUANT. UNID.
01 EQUIPAMENTO ABRANDADOR - 01 UN
02 CURVA 90" PVC 75 03 UN
03 TE PVC 75 01 UN
CAIXA MACROMED\Q%O
[TEM DISCRIMINACAO DIAM. |QUANT.| UNID.
o1 ADAPTADOR PVC PONTA—ROSCA 3 02 efe
02 |TE FG 3 02 PG
03 | NIPLE DUPLO 3" 08 pe
04 |REGISTRO DE GAVETA DE BRONZE 3 03 PG
05 |LUVA FG DE REDUCAO 3X1.1/27 02 pe
06 | NIPLE DUPLO 1.1/27 02 PG
07 |MACROMEDIDOR DE VAZAO 1.1/27 01 fe
08 |TUBO FG 3” 02 m
09 | COTOVELO COM ROSCA FG 3" 02 efe
10 |UNIAO FG COM ASSENTO CONICO EM BRONZE 1.1/27 071 PG
— ROSCA BSP
" TUDO FG 1.1/27 0,10 m
12 |FLANGE COM SEXTAVADO 1.1/27 02 ofe

NOTAS:

1 — O EQUIPAMENTO ABRANDADOR BEM COMO SUA INTERLIGAGAO VEM DO FABRICANTE.

REV. DESCRIGAO DATA EXEC. VERFF. | APROV.
CONTRATADA: CONTRATO N° 007/2012
D E S P R O RESP. TEC.: ALBERTO OLIVEIRA CHAVES
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS REG. CREA: 68.765/D
\ SUPERINTENDENCIA ESTADUAL
F Ministério da Saide DE MINAS GERAIS

2

Fundagdio Nacional de Saude

Divisdo de Engenharia de Salde Publica
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FUNASA - Fundacao Nacional de Saude
PROGRAMA:
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